KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo
v.d. Direktor
Izvod br. 73/17 lot 3

Sarajevo, 25.12.2017. godine

Ugovorni organ: KJKP "Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, rjeSavajuéi po Zalbi Zalitelja:
"ETAL BH" d.0.0. Sarajevo, koja je zaprimljena dana: 20.12.2017.g., putem maila, a na osnovu
odredbi ¢lana 100. stav 3. i ¢lana 69. stav 2. pod d) Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH
br. 39/14) i odredbi Zakona o upravnom postupku (Sl. glasnik BiH br. 29/02, 12/14, 93/09 i 41/ 13),
donosi:

ODLUKU
I

Zalba Zalitelja: “ETAL BH” d.o.0. Sarajevo, uloena na Odluku o izboru najpovoljnijeg
ponudaca br. 73/17 lot 3 od 12.12.2017.godine, u otvorenom postupku javne nabavke roba :
»Bunarski pumpni agregati za alipaSinski bunar AB1 — Izvoridte Batevo, PS Hrasno — R.
Skenderija“ — interni broj postupka 73/17 lot 3, se usvaja kao djelimiéno osnovana.

II
Ponistava se Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudaga br. 73/17 lot 3 od 12.12.2017. godine.
I
Clan 1.
Ponistava se postupak javne nabavke broj 73/17 lot 3 za nabavku roba : »Bunarski pumpni agregati
za alipaSinski bunar AB1 — Izvori§te Bagevo, PS Hrasno — R. Skenderija“ iz razloga $to nijedna od
primljenih ponuda nije prihvatljiva a sve u skladu sa odredbama &lana 69. stav 2. tatka d) ZJN.
Clan 2.
Ova odluka objavit ¢e se na web stanici : www.viksa.ba istovremeno s upucivanjem ponuda¢ima
koji su ucestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa &lanom 70. stav 6. Zakona o javnim
nabavkama,

Clan 3.

Ova odluka dostavlja se svim ponudagdima koji su udestvovali u postupku javne nabavke, u skladu
sa Clanom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.



ObrazloZenje

U postupku javne nabavke broj 73/17 lot 3 ,Bunarski pumpni agregati za alipasinski bunar AB1 —
IzvoriSte Bagevo, PS Hrasno — R. Skenderija“ , ugovorni organ Je na osnovu preporuke komisije za
javne nabavke, dana 12.12.2017. godine donio Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudata kojom je
kao najpovoljniji ponudaé odabran : »Elektrouniverzal* d.o.0. Tuzla i odluka je istog dana
dostavljena svim uéesnicima u postupku predmetne javne nabavke.

U pomenutoj odluci je navedeno da Je komisija za javnu nabavku saginila zapisnike u kojima je
utvrdeno da je za predmetnu nabavku blagovremeno pristiglo ukupno 5 ponuda ponudada :
»HIDRO-TERMO CENTAR“ d.0.0. Sarajevo, ,,GANGES* d.o.0. Doboj, ,,ETAL BH“ d.o.0.
Sarajevo, ,,CMC Ekocon* d.o.o. Sarajevo i ,,Elektrouniverzal® d.o.o. Tuzla.

Kao neprihvatljive ponude su ocijenjene ponude ponudaga , HIDRO-TERMO CENTAR* d.0.0.
Sarajevo, ,,GANGES* d.o.o. Doboj, ,,ETAL BH* d.0.0. Sarajevo i ,,CMC Ekocon® d.o.0. Sarajevo
dok je ponuda ponudaéa ,,Elektrouniverzal® d.o.o. Tuzla ocijenjena kao prihvatljiva.

Nakon izvr$enog vrednovanja prihvatljivih ponuda prema utvrdenom kriteriju za dodjelu ugovora :
»NajniZa cijena®, kao najpovoljniji ponuda¢ odabran je ponuda¢ ,,Elektrouniverzal® d.o.o. Tuzla.

Dana: 20.12.2017.godine, putem maila, zaprimljena je Zalba Zalitelja: “ETAL BH” d.o.0. Sarajevo,
na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponudada br. 73/17 lot 3 od 12.12.2017.godine, u postupku
nabavke roba : ,Bunarski pumpni agregati za alipasinski bunar AB1 — Izvoriste Bacevo, PS Hrasno
— R. Skenderija“ (ista dostavljena svim u¢esnicima u postupku dana: 12.12.2017.godine).

U Zalbi isti¢e da istu podnosi zbog u€injenih propusta prilikom pregleda i ocjene ponude izabranog
ponudaca, te predlaZe da se poniiti osporavana Odluka i predmet vrati na ponovno razmatranje i
ocjenu ponuda.

U obrazloZenju Zalbe navodi sljedede :

Uvidom u ponudu izabranog ponudaéa utvrdili smo da ugovorni organ nije izvréio pregled i acjenu ponude izabranog
ponudata detaljno, objektivno, a posebno ne na natin kako je to uradeno u otvorenom postupku 95/16, koji je
poniSten, kada su predmet nabavke bile iste robe i nasa ponuda odbalena iz razloga koje je nagao ugovorni organ.
Imajuci u vidu prethodno iskustvo i ¢injenicu da ugovorni organ nije trazio bilo kakvo dodatno pojadnjenje od
izabranog ponudata, slijedili smo logiku ugovornog organa i pailjivo analizirali svaki detalj ponude izabranog
ponudaca. Pregledom samo utvrdili slijedece:

a) Dokument ponude ,Obim isporuke" za LOT 3
1. Zastavku 1.1, Bunarski pumpni agregat za lzvoriéte Batevo-Bunar AB:
- U opisu pumpnog agregata nije naveden podatak ( standard ) za izlazni prikljucak.
Zahtijevano: izlazni prikijuéak prirubnica po EN 1092,
Uslov nije zadovoljen,

4. Zastavku 1.2, Bunarski pumpni agregat za P> Hrasno - K.o>Kkenaerija
- U opisu tlatnog pladta nije naveden podatak ( standard ) za usisni i potisni prikljucak.
Zahtijevani prikljuéci - prirubnice po EN 1092.
Zahtijevano: potisni prikljuéak na plastu DN 200 NP 16. Ponudeno DN 200 PN 10
Uslov nije zadovoljen.

Dakle, izabrani ponudad u obimu isporuke robe koju nudi nije dokazao da nudi robe prema specifikacifi i zahtjevu
ugovornog oergana. Tokva ponuda nije mogla biti pribvacena.




b) Dokument ponude ,Tehnicke karakteristike”

U dokumentu su navedeni podaci za izlazni priklju¢ak, odnosno normu, medutim nije naveden
podatak za nazivni promjer DN prirubnica.

1z priloZenog tehnitkog lista nije mogude utvrditi veliéinu prirubnice { nazivni otvor ).

[zabrani ponudat nigdje nije naveo, niti priloZio podatke ( dimenzije ) za prirubnice, tako da je
nemogude utvrditi ukupnu ugradbenu dufinu pumpnih agregata.

Dokumenti , Tehnitke karakteristike i dijagrami” i , Tehnicke karakteristike” dati su s rezervom, odnosno uslovno.
Ponudac¢ navodi ,Uslijed kontinuiranih poboljSania dizajna zadrfavamo pravo, da bez ranije najave, izmijenimo

specifikacije ili druge podatke”.

Sta to znadi?

To znadi da ugovorni organ prihvata moguénost da mu izabrani ponudat isporudi robe drugadijih tehnickih
karakteristika od ponudenih, pa éak i loiiih od ponudenih.

Kako je moguce da ugovorni organ prihvata bilo kakvo usiovijavanje, alternative i sl.¢
Smatramo duo nije dozvoljeno nuditi robu sa bilo kakvom rezervom, alternativom, i si., @ samim tim nije ni prihvatijivo.

c) Dokument ponude ,Dimenzije i teZine rashladnog/usisnog i tlaénog plasta”
1. Zastavku 1.2, Bunarski pumpni agregat za PS Hrasno - R,Skenderija, crte? VSP CC 1232/02:

Nije navedena ukupna ugradbena duZina, navedena je samo dufina plasta 2775 mm

Nije prikazano po kojoj normi je uradena tlaéna prirubnica. Prirubnica je NP 10, tratena je NP 16.
Na crteiu ne postoji, nije prikazana usisna prirubnica DN 250 PN 10 — EN 1092.

Na crteiu se jasno vidi da jé cijevi zatvorena na mjestu gdje je trebala biti usisna prirubnica.

Nije jasno kako bilo ko moZe utvrditi poloZaj, dimenzije, nain spajanja, itd. usisne strane na cijev
406 mm. Kakav je prelazni komad ( redukcija ) sa 406 mm na DN 2507?

Prikazane duzine pumpe i motora, razliite su u odnosu na dudine iz dokumenta , tehniéke
karakteristike”, tako da se ukupna duZina pumpnog agregata razlikuje

Tehnicke karakteristike - LP { 1108 mm } + LM (1409 mm ) = L ( 2517 mm )

Crtez VSP CC1232/02 -LP (1115 mm )+ LM (1510 mm ) - L ( 2625 mm )

Na crtezu pise .materijal rashladnog plasta”, iz Eega se zakljuduje da isti ne predstavlja tlaéni plast.

Naveden je podatak za broj obrtaja motora 3000 o/min, dok je na prethodnim dokumentima
naveden broj obrtaja motora 2890 o/min

Pored ¢injenice da ne postoje asinhroni motori sa nazivnim brojem obrtaja 3000 o/min pri
frekvenciji 50 Hz, navedena su dva razlidita podatka za isti proizvod.

Iz svega naprijed navedenog, moZemo zakljuliti da ponuda izabranog ponudada ne ispunjava uslove predmeta
nabavke - tehnitke karakteristike ( 7. Opis predmeta nabavke ):

Obim isporuke ( standard izlaznog prikljutka pumpe )

Ugradbene mjere pumpnog agregata ( ne postoje podaci za prirubnice, nije mogude utvrditi
ukupnu duZinu pumpnog agregata — ugradbene mjere pumpnog agregata, razlike u dimenzijama )
CrteZ i dimenzije usisnog/tlaénog plasta sa ugradbenim mjerama i dimenzijama ( razlike u
dimenzijama, ne postoje ugradbene mjere za tlaéni pladt, podaci za prirubnice )

Tehnitke karakteristike pumpnih agregata date su sa rezervom, sa mogucnoséu izmjene
specifikacije ili bilo kojeg podatka bez prethodne najave i odobrenja.

Predlazemo ugovornom organu da ponisti osporavanu odluku, te da predmet vrati na ponovno razmatranje i ocjenu u
skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Takoder, predlaiemo ugovornom organu da jo3 jednom razmotri teZinu propusta iz nade ponude, i s obzirom da
prapusti ne mijenjaju sustinu nabavke.
Predlazemo ugovornom organu da ugovor dodijeli ponudalu ETAL BH d.o.c. Sarajevo.

Prije nego se upustio u meritorno odluivanje, ovaj organ je pristupio provjeri formalnih
pretpostavki za ulaganje Zalbe, koje moraju biti ispunjene na strani podnosioca Zalbe, kako bi se
uopce pristupilo rjeSavanju, a odnose se na blagovremenost, dopustenost i da li je Zalba izjavljena
od ovlastenog lica.

Utvrdeno je da je ova Zalba blagovremena, dopustena i izjavljena od ovlastenog lica.



Rjesavajuéi po istaknutim navodima Zalitelja: "’ETAL BH”’ d.o.0. Sarajevo, utvrdeno je slijedece:
a) Dokument ,,Obim isporuke* iz ponude izabranog ponudaca:

-Zalbeni navod kojim Zalitelj istite da za stavku 1.1 u opisu pumpnog agregata nije naveden
podatak (standard) za izlazni prikljudak, a zahtijevan je izlazni priklju€ak prirubnica po EN 1092,
nije osnovan iz sljedeéeg razloga :

Na stranici 35. ponude ponudaca ,Elektrouniverzal® d.o.o. Tuzla u tehni¢koj dokumentaciji,
tehni¢kim karakteristikama je naznalen izlaz (prirubnica-EN1092) Cime je upravo definisan
standard, a u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Na stranici broj 42. ponude ponudaca ,Elektrouniverzal d.o.o. Tuzla u dokumentu ,,Obim
isporuke® data je napomena da se detaljne tehnic¢ke karakteristike nalaze u tehni¢koj specifikaciji na
stranici broj 29. ponude.

-Vezano za Va§ Zalbeni navod kojim Zalitelj isti¢e da za stavku 1.2. specifikacije u opisu tla¢nog
plasta nije naveden podatak (standard) za usisni i potisni prikljudak, a zahtijevani prikljucci-
prirubnice po EN 1092 i zahtijevan je potisni prikljuak na plaStu DN 200 NP 16 a ponudeno DN
200 PN 10, utvrdeno je sljedece:

Ponovnim pregledom ponude izabranog ponudaca na strani broj 39. naveden je standard za
prirubnice tj. EN1092, te ovaj Zalbeni navod nije osnovan.

Ponuden je potisni priklju¢ak DN200PN10 (na crtezu na strain broj 40.) a tenderskom
dokumentacijom je trazen DN200 PN 16, te je ovaj Zalbeni navod osnovan u cjelosti.

b) Dokument “Tehni¢ke karakteristike” iz ponude izabranog ponudaca :

-Zalbeni navodi kojima Zalitelj istie da su u dokumentu u ponudi izabranog ponudaca navedeni
podaci za izlazni prikljutak odnosno normu ali nije naveden podatak za nazivni promjer DN
prirubnica, iz prilozenog lista nije moguce utvrditi veliinu prirubnice (nazivni otvor), nisu
navedene dimenzije prirubnica te se ne moze utvrditi ukupna ugradbena duZina pumpnih agregata,
nisu osnovani iz sljedecih razloga :

U svojim navodima Zalitelj konstatuje da ponuda izabranog ponudaca sadrZi i definiSe zahtijevanu
normu-standard izlaznih priklju¢aka kako je i trazeno tenderskom dokumentacijom, dok je u
prethodnim navodima isto negirao.

Takode u ponudi ponudada “Elektrouniverzal” d.o.o. Tuzla na stranici broj 40. definisane su
dimenzije — ugradbene mjere prirubnice (crteZ br. : VSP 1232/04) gdje je naznalena prirubnica
DN200. U tehni¢koj praksi nalin za definisanje prirubnica je na osnovu njihovog nazivnog
dijametra i nazivnog pritiska (DN/PN).

-Zalbeni navodi kojim Zalitelj istite da su dokumenti “Tehnitke karakteristike i dijagrami” i
“Tehnicke karakteristike” dati sa rezervom jer je ponuda¢ naveo da usljed kontinuiranih poboljSanja
dizajna zadrZava pravo, da bez ranije najave, izmijeni specifikacije ili druge podatke a $to nije u
skladu sa tenderskim uslovima, nisu osnovani iz sljedecih razloga :

U obimu isporuke na stranici 41. 1 42. tatno je definisano koji tipovi pumpnih agregata su predmet
isporuke. Pobolj$avanje i unapredenje dizajna proizvoda od strane proizvodaca ni u kom slu¢aju ne
predstavlja alternativu ponudenim tipovima pumpnih agregata koji su kao takvi precizirani u ponudi
ponudata “Elektrouniverzal” d.o.o. Tuzla. Tenderskom dokumentacijom nisu ni navedeni ni
precizirani konstruktivni elementi i detalji pumpe, motora i plasta, jer bi to dovelo do favorizovanja
pojedinih proizvodaéa i dovelo do narusavanja procedure javnih nabavki.VaZno je napomenuti da
se dokazivanje kvaliteta ponudenih proizvoda, izmedu ostalih, provjerava i u tvornici proizvodaca
uz prisustvo dva predstavnika ugovornog organa a $to je definisano tenderskom dokumentacijom.



Medutim, u izjavi ponudaca, koja je sastavni dio Obrasca za cijenu ponude — Aneks II, Prilog 1., a
koju je izabrani ponuda¢ potpisao i ovjerio pe€atom, je pod takom 2. navedeno sljedece : “Ovom
ponudom odgovaramo zahtjevima iz tenderske dokumentacije za isporuku roba u skladu sa
uslovima utvrdenim u tenderskoj dokumentaciji, kriterijima i utvrdenim rokovima, bez ikakvih
rezervi ili ogranic¢enja”, dok je na strani 34 i 35 ponude ponuda¢ naveo sljedele : ,, Usljed
kontinuiranih poboljSanja dizajna zagdrZavamo pravo, da bez ranije najave, izmijenimo
specifikacije ili druge podatke “.

Obzirom na utvrdeni nesklad, ugovorni organ je u skladu sa odredbama ¢&lana 68. stav (4) pod f)
Zakona o javnim nabavkama trebao traziti pojasnjenje ponude a $to nije uéinio,

¢) Dokument ,,.Dimenzije i teZine rashladnog/usisnog i tlaénog plasta“ iz ponude izabranog
ponudaca

-Zalbeni navod kojim zalitelj isti¢e da za stavku 1.2 specifikacije (crtez VSP CC 1232/02) nije
navedena ukupna ugradbena duZina, veé je navedena samo duZina plasta 2775 mm, nije osnovan iz
sljedecdeg razloga:

Na stranici broj 39. ponude izabranog ponudata u tehni¢koj dokumentaciji, tehnikim
karakteristikama je naznac¢en podatak za ukupnu duZinu pumpe i motora.

-Vezano za Zalbeni navod kojim Zalitelj istiCe da za stavku 1.2 specifikacije nije prikazano po kojoj
je normi uradena tla¢na prirubnica, ponudena prirubnica je NP 10 a traZena je NP 16, utvrdeno je
sljedede :

Ponovnim pregledom ponude izabranog ponudaca na strani broj 40. navedena je norma tla¢ne
prirubnice, te je istaknuti Zalbeni navod neosnovan. Nazivni pritisak nije u skladu sa tenderskom
dokumentacijom, te je ovaj Zalbeni navod osnovan.

U predmetu nabavke i tehnicke karakteristike navedeno je za poziciju 1.2-karakteristike mjesta
ugradnje -potisni priklju€ak na plastu NO200, NP16-EN 1092.

Ponuda¢ je na istom mjestu ponudio potisni priklju¢ak NO200,NP10-EN1092 $to nije u skladu sa
tenderskom dokumentacijom.

-Zalbeni navod kojim Zalitelj isti¢e da na crteZu ne postoji, nije prikazana usisna prirubnica DN250
PN10-EN1092, te da se na crtezu jasno vidi da je cijev zatvorena na mjestu gdje je trebala biti
usisna prirubnica, te da nije jasno kako se moZe utvrditi poloZaj, dimenzije itd. usisne strane na
cijev 406, te kakav je prelazni komad (redukcija) sa 406 mm na DN 250, nije osnovan iz sljedeteg
razloga:

Na strani broj 40. ponude izabranog ponudaca (crtez broj: VSP 1232/02) je naznaena usisna
prirubnica DN250, PN10 kako je i trazeno tenderskom dokumentacijom, a na strani 39. je
naznadeno da je izlaz-prirubnica po normi EN1092. Dimenzija 406 mm na navedeno crteZu je jedna
od dimenzija samog plasta $to je i naznaceno.

-Zalbeni navod da su za stavku 1.2 prikazane duZine pumpe i motora, razli¢ite u odnosu na duZine
iz dokumenta “tehni¢ke karakteristike” te se ukupna duZina istog pumpnog agregata razlikuje, je
osnovan iz sljedeéeg razloga:

Ponovnim pregledom ponude izabranog ponudaca je konstatovano da su duZine pumpe i motora
navedene u dokumentu “tehnike karakteristike” razliCite od onih prikazanih na crtezu VSP CC
1232/04. Obzirom na navedeni nesklad, ugovorni organ je u skladu sa odredbama ¢lana 68. stav (4)
pod f) Zakona o javnim nabavkama trebao traZiti poja$njenje ponude a §to isti nije u€inio.

- Zalbeni navod kojim zalitelj isti¢e da za stavku 1.2 na crtezu pide “materijal rashladnog plasta” iz
¢ega se zakljucuje da isti ne predstavlja tlaéni plast, je osnovan iz sljedeceg razloga:

Ponovnim pregledom ponude izabranog ponudaca je utvrdeno da na strani 40. piSe “materijal
rashladnog plata” ali crtez prikazuje 1 definie “tlacni plast”. Na strani 42. ponude izabranog



ponudata u dokumentu “Obim isporuke” definisan je tlatni plast kako je zahtijevano tenderskom
dokumentacijom kao i materijal tog istog tla¢nog plasta.

Obzirom na utvrdeni nesklad, ugovorni organ je u skladu sa odredbama Clana 68. stav (4) pod f)
Zakona o javnim nabavkama trebao traZiti pojasnjenje ponude a Sto isti nije u€inio.

-Zalbeni navod kojim Zalitelj isti¢e da je za stavku 1.2 naveden podatak za broj obrtaja motora 3000
o/min, dok je na prethodnim dokumentima naveden broj obrtaja: 2890 o/min®, te i pored ¢injenice
da ne postoji asinhroni motori sa nazivnim brojem obrtaja 3000 o/min pri frekvenciji 50 Hz,
navedena su dva razlidita podatka za isti proizvod, nije osnovan iz sljede¢ih razloga :

Naime, radi se o dvopolnom elektro motoru sa sinhronom brzinom od 3000 o/min pri 50 Hz. Iz
ponude izabranog ponudada je jasno da se radi o asinhronom elektro motoru ¢iji se broj obrtaja
podesava u zavisnosti od njegovog optereéenja a §to je dato softverskim ispisom na stranici broj 38.
ponude. Dakle radi se o potpuno istom elektro motoru koji svoju brzinu obrtaja podeSava zavisno
od optereéanja, a §to je inade osobina asihronih elektro motora.

Na stranici broj 42. ponude ponudada ,.Elektrouniverzal® d.o.o. Tuzla u dokumentu ,,Obim
isporuke” data je napomena da se detaljne tehnitke karakteristike nalaze u tehni¢koj specifikaciji na
stranici broj 29. ponude.

Istiemo da je ugovorni organ pravilno ocijenio da je ponuda Zalitelja neprihvatljiva jer je isti
izmijenio postavljene tenderske uslove posebno u pogledu garancije. Naime, ugovorni organ je
zahtijevao da garancija za isporu¢enu robu obuhvata sve kvarove nastale usljed greSaka u
projektovanju, proizvodnji i materijalu ili instalisanju, dok izabrani ponuda¢ nije ispoStovao
postavljeni tenderski uslov i naveo je da garancija ne obuhvata kvarove nastale usljed greSaka
prilikom instalisanja pumpe od strane kupca.

Shodno svemu gore navedenom, utvrdeno je da su zalbeni navodi djelimi¢no osnovani.

Od strane Komisije za javne nabavke, konstatovano je da je u¢injen propust prilikom pregleda i
ocjene dostavljene ponude ponudata ,Elektrouniverzal® d.o.o. Tuzla u pogledu ispunjenosti
postavljenih tenderskih uslova iz talke 7. tenderske dokumentacije: ,,Opis predmeta nabavke®, te
ponuda ,,Elektrouniverzal® d.o.o. Tuzla nije prihvatljiva zbog slijede¢ih razloga:

- Za stavku 1.2 specifikacije ponuden je potisni priklju¢ak DN200PN10 (na crtezu na strani
broj 40.) a tenderskom dokumentacijom je trazen DN200 PN16.

- Za stavku 1.2 specifikacije nazivni pritisak nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom. U
predmetu nabavke i tehni¢ke karakteristike navedeno je za poziciju 1.2-karakteristike mjesta
ugradnje -potisni priklju¢ak na plastu NO200 ,NP16-EN 1092.Ponuda¢ je na istom mjestu
ponudio potisni prikljutak NO200,NP10-EN1092 sto nije u skladu sa tenderskom
dokumentacijom.

Rjesavanjem po istaknutim navodima Zalitelja: “ETAL BH™" d.o.o. Sarajevo, utvrdeno je da su isti
djelimi¢no osnovani, te da su ispunjeni uslovi za poniStavanje ranije donesene Odluke o izboru
najpovoljnijeg ponudaca br. 73/17 lot 3 od 12.12.2017. godine.

Polazeéi od gore navedenih konstatacija utvrdeno je da u predmetnom postupku nabavke roba -,
,Bunarski pumpni agregati za alipadinski bunar AB1 — IzvoriSte BaCevo, PS Hrasno - R.
Skenderija“ — interni broj postupka 73/17 lot 3 nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, zbog
ega su ispunjeni uslovi iz ¢lana 69. stav 2. pod d) Zakona o javnim nabavkama (SI. glasnik broj
39/14) za ponidtavanje postupka nabavke, te je donesena Odluka kao u dispozitivu.

Na osnovu izloZenog, odlugeno je kao u dispozitivu.



Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke, moZe se izjaviti Zalba Uredu za razmatranje
Zalbi BiH, putem ugovornog organa u roku od 5 dana od prijema iste.

Dostavljeno:
- Podnosilac Zalbe — °ETAL BH”’ d.o.0. Sarajevo

- Ponudati : ,,HIDRO-TERMO CENTAR* d.o.0. Sarajevo, ,, GANGES“ d.o.0. Doboj, ,,CMC
Ekocon* d.o.o. Sarajevo i ,,Elektrouniverzal® d.o.o. Tuzla
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Azra Muzur, diplinZgrad.




