UGOVOR
ZA NABAVKU INDIVIDUALNIH MJERILA TOPLOTNE ENERGIJE
SA RADLISKIM I M-BUS OCITANJEM
JN 11/2019

Zaklju€en u Sarajevu dana 17.07.2019. godine izmedu:

KJKP ,, Toplane — Sarajevo “ d.o.o.

sa sjediStem u Sarajevu, ul. Semira Fraste br. 22

kojeg zastupa v.d. Direktor Enver Zornié (u daljem tekstu: Kupac)

Transakcijski radun: 154-001-20003337-76 (Intesa Sanpaolo Banka d.d. Sarajevo)
PDV broj: 200353740001

» YMS GROUP “ d.o.0.

sa sjediStem u Sarajevu-Vogodéi, ul. Donji Hotonj br. 9

kojeg zastupa Direktor Muhamed Ajanovi¢ (u daljem tekstu: Prodavac)
Transakeijski ra¢un: 338-320-22512197-56 (UniCredit bank d.d. Sarajevo)
PDV broj: 200367610003



PREDMET UGOVORA

Clan 1.
Predmet Ugovora je nabavka individualnih mijerila toplotne energije sa radijskim i M-bus
karticama prema Obrascu za cijenu ponude i tehnickim zahtjevima te OpStim i tehni¢kim
zahtjevima za mjerila toplotne energije koja se ugraduju na sistem KJKP ,, Toplane-Sarajevo*
d.o.o. Sarajevo od 20.03.2019.godine, izdanje: 5 za potrebe Kupca, a zakljuéuje se nakon
provedenog otvorenog postupka javne nabavke broj: JN 11/2019, u skladu sa Odlukom o
izboru najpovoljnijeg ponudada broj: 03-03-01-815/19 od 28.06.2019. godine i Ponudom
broj: 2798/19 dana 20.06.2019. godine, koja odgovara uslovima iz tenderske dokumentacije.

CIJENA I NACIN PLACANJA 5
3 Clan 2.
Vrijednost ugovorene robe iz Clana 1. ovog Ugovora bez uraCunatog PDV-a iznosi.

99.720,00 KM
(slovima: devedesetdevethiljadasedamstotinadvadeset i 00/100 KM)

U cijenu ugovorene robe nije uradunat PDV.

Clan 3.
Prodavac se obavezuje da za isporuenu robu ispostavi radun u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Clan 4.
Kupac se obavezuje da ée izvrsiti plaéanje u roku od 30 dana od dana ispostavljanja ra¢una
Prodavca.

ROK I MJESTO ISPORUKE 5
Clan §.
Rok isporuke robe: max. 60 dana od potpisivanja Ugovora.

Kvantitativni i kvalitativni prijem robe treba biti pismeno potvrden od strane Kupca.

Mjesto isporuke: Skladiste KJKP ,,Toplane — Sarajevo* d.o.o. Sarajevo — Gradatalka br. 142.

GARANTNI PERIOD I SERVIS

Clan 6.
Prodavac se obavezuje da Kupcu isporugi robu koja je predmet ovog Ugovora u urednom
stanju i bez ikakvih nedostataka, te za isporugenu robu preda urednu dokumentaciju.

Clan 7.
Garantni period za isporufenu robu je 12 mjeseci u skladu sa Opstim i tehnitkim zahtjevima
za mjerila toplotne energije koja se ugraduju na sistem KJKP Toplane-Sarajevo* d.o.o.
Sarajevo od 20.03.2019.godine, izdanje: 5.

Clan 8.
Prodavac se obavezuje da obezbijedi servis i rezervne dijelove u BiH u garantnom i
postgarantnom periodu.



PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

obligacionim odnosima.

Sarajevu.

zadrZava po 1 (jedan) primjerak.

Za Prodavca

—_
TRRING, X
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f mS graup® ™

Muhame

Clan 9.
Za sve $to nije regulisano ovim ugovorom, primjenjivat ¢e se odgovarajuée odredbe Zakona o

Clan 10.
Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume po ovom ugovoru rje$avaju prije
svega sporazumno, u duhu dobrih poslovnih obi¢aja, a u suprotnom nadleZan je sud u

Clan 11.
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Clan 12.
Ugovor je sadinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka od ugovornih strana

Za Kupca

< KIKP *Toplane — Sarajevo “ d.o.o.
{é i;\[z ’é‘:'i /«_/L__;_.-—---'——' ﬁ—— - Y
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Broj: 03-08-04- 3/ £/ -502.01/19

v.d. Izvr$ni direktor za
a¥ne poslove i finansijsko —

raé . Ovodistvene lflove
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Mahir Deli¢
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TOPLANE SARAJEVO
DISTRICT HEATING SYSTem

HANTONALNO JAVNO HOMUNALNO PREDUZECE 7A
PROIZVODNJU | DISTRIBUCLIU TOPLOTNE ENERGLIE d.o.0.

UPRAVA

Broj: 03-03-01- &1$” /19

Sarajevo, 28.06.2019. godine

Na osnovu ¢lana 64, stav 1., tatka b., &lana 88 i €lana 70. stay 1.,3. i 6. Zakona o Jjavnim nabavkama
(-SluZbeni glasnik BiH« broj 39/14), &lana 8. Pravilnika o uspostavljanju i rady komisije za nabavke
(.-SluZbeni glasnik BiH« broj 103/14), Pravilnika 0 postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015.
godine, na Preporuku Komisije za javnu nabavky broj: 11/2019/5 od 27.06.2019. godine, direktor donos;:
ODLUKU
- 0 izboru najpovoljnijeg ponudaca za nabavky -
JN 11/2019 - NABAVKA INDIVIDUALNIH MJERILA TOPLOTNE ENERGIJE SA
RADIISKIM 1 M-BUS KARTICAMA
Clan 1.

Prihvata se Preporuka o izboru najpovoljnijeg ponudaca Komisije za Jjavne nabavke broj: 11/2019/5 od
27.06.2019. godine i UZovor za javnu nabavky individualnih mjerila toplotne energije sa radijskim i M-
BUS karticama — JN 1 1/2019 se dodjeljuje ponudaguy:

» VMS GROUP « d..0, Sarajevo

prema ponudi broj: 2798/19 od 20.06.2019. godine, za ponudeny cijenu bez uraCunatog PDV-a y iznosuy
od:

99.720,00 KM
kao najpovoljnijem ponudacu.

Clan 2.

Izabrani ponudag Je duZan da, u roku od 5 dana od dana prijema ove Odluke, dostavi originale ili ovjerene
kopije dokumentacije iz &lana 45, Zakona o javnim nabavkama (ukoliko ponuda¢ iste nije dostavio y
$v0joj ponudi).

Clan S.

Za izvrienje ove odluke zaduZuje se i ovlaSéuje Sluzba nabavke,

e LR — -



¢
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ObrazloZenje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 03-03-01-
665/19 od 27.05.2019. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Obavjestenje o nabavci broj: 160-1-1-161-3-117/19 poslato je na objavu dana 28.05.2019. godine, a
objavljeno je na Portalu Javnih nabavki BiH dana 28.05.2019. godine u 09:37 sati.

Komisija za javnu nabavku imenovana Je Odlukom broj: 03-03-01-666/19 od 27.05.2019. godine.

Nakon isteka roka za preuzimanje, tendersku dokumentaciju je preuzelo 12 ( dvanaest ) ponudaca (u
prilogu Izvjestaj o preuzimanju tenderske dokumentacije od strane ponudaca sa Portala javnih nabavki

Www.ejn.gov.ba ).

Nakon isteka roka za podnosenje ponuda evidentirano Je da je putem protokola u zatvorenoj koverti
pristigla sljedec¢a ponuda:

1. ,, VMS GROUP “d.o.0. Sarajevo, broj protokola 2798/19 datum 20.06.2019. godine u 09:40 sati

Dana 20.06.2019. godine u 14:00 sati, Komisija za javnu nabavku Je izvrsila javno otvaranje pristigle
ponude sadinivsi o tome Zapisnik sa otvaranja ponuda, te shodno &lanu 65. Zakona o Javnim nabavkama,
izvrsila pregled i ocjenu pristigle ponude.

Tenderskom dokumentacijom predvideno je zakazivanje e — aukcije, ali shodno &lanu 3. stav 3. Pravilnika
0 uslovima i naginu koristenja e - aukcije (,, SluZbeni glasnik BiH“ broj: 66/16), u slu¢aju prijema jedne
prihvatljive ponude, e — aukcija se ne moze zakazati i postupak se okonava u skladu sa &lanom 69,
Zakona o javnim nabavkama.

- da je ukupan broj pristiglih ponuda 1 (jedna).

- da je blagovremeno zaprimljena 1 (jedna) ponuda.

- da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda.

- da je ponuda ponudaga ,, VMS GROUP « d.o.o. Sarajevo prihvatljiva.

- da nema neprihvatljivih ponuda.

U postupku donosenja ove odluke, posebno su cijenjene &injenice da Je Komisija, pravilno i potpuno,
izvrsila ocjenu kvalificiranosti ponudaca te ocjenu prispjele ponude, shodno kriteriju iz tenderske
dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava nije nasla razioge, nepravilnosti niti propuste u radu,
koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg
ponudaéa izvrien u skladu sa Zakonom o Jjavnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i
tenderskom dokumentacijom.

Strana 2/3



Uvidom u prilozenu dokumentaciju, nesporno Je da je izabrani ponudat najbolje ocijenjen, primjenjujuéi
kriterij ,,najniza cijena “, te da je rang listu prihvatljivih ponuda / ponudaga slijedeca:

1. ,,VMS GROUP “d.0.0. Sarajevo,

sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 99.720,00 KM bez uradunatog PDV-a,

Cijene¢i navedenu rang listu i kriterij za vrednovanje, ugovor za nabavku individualnih mjerila toplotne
energije sa radijskim i M-BUS karticama se dodjeljuje ponudatu:

» VMS GROUP “ d.0.0. Sarajevo
sa ukupnom cijenom ponude u iznosu od 99.720,00 KM bez uraunatog PDV-a, odnosno

kao prvoplasiranom na rang listi jer sadrZi najnizu cijenu.

Iz navedenih razloga, primjenom &lana 64. stav 1. tadka b, ¢lana 88 i ¢lana 70. Zakona o Jjavnim
nabavkama te Pravilnika o postupku nabavke broj PR/SN/01 od 24.02.2015. godine, odlugeno je kao u
dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke moZe se izjaviti Zalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove

odluke. Zalba se izjavljuje Uredu za razmatranje Zalbi BiH u pisanoj formi, putem ugovornog organa, u
najmanje 3 (tri) primjerka.

-
v.d. Direktor 7‘,7
L

=N

Enver Zornié

Dostaviti:
1. Ponudadu: ,, VMS GROUP “ d.o.0. Sarajevo
2. SIS

3. Sluzbi nabavke a/a

Strana 3/3
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TEHNICKI ZAHTJEVI

za nabavku individualnih mjerila toplotne energije

1. PODRUCIJE ISPORUKE

Podrudje isporuke obuhvata nabavky individualnih mjerila toplotne energije i pratece opreme u
skladu sa Aneks-om 3 i Opstim i tehnikim zahtjevima za mjerila toplotne energije koja se
ugraduju na sistem KJKP ,, Toplane-Sarajevo* d.o.0. Sarajevo od 20.03.2019.godine, izdanje:
S, a koji su zvani¢no objavljeni na web stranici www.toplanesarajevo.ba .

2. UPUTSTVO ZA PONUDACE:

Vezano za Opste i tehnicke zahtjeve za mjerila toplotne energije koja se ugraduju na sistem KJKP -
Toplane-Sarajevo* d.o.o. Sarajevo ponuda& mora obezbijediti sljedeée:
1. Izjavu kojom potvrduje da je spreman obezbijediti Ugovor o servisiranju i tehni¢koj podrici
za mjerila potpisan od strane proizvodata opreme i ponuden na potpis KJKP ,, Toplane-
Sarajevo* d.o.o. Sarajevo, kojim ce se osigurati sljedece:

o kompetentno osoblje ispred isporu¢ioca za tehnitku podrsku (informisanje, edukaciju
i podrsku na terenu),

o obuku tehni¢kog osoblja KJKP »Toplane-Sarajevo® d.o.o. Sarajevo za ugradnju,
otitanje, odrZavanje i servis mjerila,

© rezervne dijelove u BiH za minimalno 10 godina,

2. Potvrdu o kompatibilnosti podataka sa uredaja za ocitanje sa bazom podataka mjerila toplotne
energije KJKP ,, Toplane-Sarajevo* d.o.0. Sarajevo. Ponuda¢ moze u prostorijama SluZbe za
komunikaciju sa korisnicima — Odjel mjerenja u ulici DZemala Bijedi¢a br.72, svaki radni
dan, do dana predaje ponuda, u terminu od 9 do 12 satj uz prethodnu najavu i dogovor sa
tehnickim licima ugovornog organa, da u koordinaciji sa Odjelom mjerenja ustanovi
kompatibilnost podataka sa uredaja za o€itanje sa bazom podataka mjerila toplotne energije
KJKP ,, Toplane-Sarajevo® d.o.o. Sarajevo. Nakon izvrSenog mjerenja ugovorni organ ée
ponudacu izdati potvrdu o kompatibilnosti podataka koju je duzan priloziti uz ponudu.

3. Izjavu kojom potvrduje da ée, ukoliko bude izabran, obezbijediti minimalno jedan uredaj za
oCitanje podataka sa instalisanim softverom koji o¢itava mjerila putem OMS (Open Metering
System) na frekvenciji od 868 MHz.

Ponudaci koji su veé ispunili Opste i tehnitke zahtjeve za mjerila toplotne energije koja se
ugraduju na sistem KJKP ,, Toplane-Sarajevo* d.o.o. Sarajevo od 20.03.2019.godine, izdanje:
S.iposjeduju Saglasnost za ueradniju tipa mjerila, za slu¢aj da nude odobreni tip, nisu obavezni
dostavljati gore navedenu dokumentaciju ve¢ samo ovierenu kopiju_saglasnosti izdatu od
KJKP ,, Toplane-Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo ( podrazumijeva se da su kroz Opste i tehnicke
zahtjeve za mjerila toplotne energije koja se ugraduju na sistem KJKP ,, Toplane-Sarajevo*

d.o.o0. Sarajevo ispunjeni svi trayeni uslovi ).

* KIKP “Toplane-Sarajevo” d.o.o, Sarajevo ~ INT11/2019
Tender za nabavku individualnih mjerila toplotne energije Strana 27/38
sa radijskim i M-bus karticama

Maj, 2019, godine



OPSTI I TEHNICKI ZAHTJEVI
ZA MJERILA TOPLOTNE ENERGIJE KOJA SE UGRADPUJU

NA SISTEM KJKP
» TOPLANE-SARAJEVQO*

Kontrolisana kopija:

Datum: 20.03.2019.
Izdanje: 5

Odobrio:

Admir Dzubur, direktor

_MEZO_IQ_god_iné_ . KJKP “T, o_plane-SarajeW” d_.o.(TSarajevo o N1 1/2019
Tender za nabavku individualnih mjerila toplotne energije Strana 28/38
sa radijskim i M-bus karticama
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1. VEZA SA DRUGIM DOKUMENTIMA

Clan 36.stav (3) Uredbe o opstim uslovima za proizvodnju, isporuku i koristenje
toplotne energije,

BAS EN 1434-1:2016, Kalorimetri — dio 1: Opsti zahtjevi,

BAS EN 1434-2:2016, Kalorimetri — dio 2: Konstrukcioni zahtjevi,

BAS EN 1434-3:2010, Mjerila toplote — dio 3: Razmjena podataka i sucelja (interfejsi),
BAS EN 1434-4:2016, Kalorimetri — dio 4: Tipsko odobrenje,

BAS EN 1434-5:2016, Kalorimetri — dio 5: Prva verifikacija,

BAS EN 1434-6:2016, Kalorimetri - dio 6: Instaliranje, stavljanje u upotrebu, postupak
pregleda i odrZavanije.

2. DEFINICIJE, OZNAKE, SIMBOLI I SKRACENICE

Sistem KJKP Toplifikacioni sistem koji se sastoji od termoenergetskog
Toplane-Sarajevo postrojenja za proizvodnju toplotne energije, termoenergetskog

postrojenja za isporuku toplotne energije i unutra3njih instalacija.
Mjerilo toplotne Uredaj kojim se registrira koli¢ina isporuéene toplotne enrgije na
energije obraCunskom mjernom mjestu, u skladu sa Zakonom o

‘Maj, 2019. godine

mjeriteljstvu, a koje moZe biti individualno mjerilo toplotne
energije (koje registrira koli¢inu isporudene toplotne enrgije za
jednog korisnika usluge) ili zajednicko mjerilo toplotne energije
(koje registrira koli¢inu isporucene toplotne energije za dva ili vi§e
korisnika usluge spojenih na zajednicku instalaciju centralnog
grijanja).

~ KIKP “?oplee-Sarqievon.o._a Saraje\F o - IN11/2019
Tender za nabavku individualnih mjerila toplotne energije Strana 30/38
sa radijskim i M-bus karticama
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3. PARAMETRI TOPLOTNOG MEDIJA NA SISTEMU KJKP TOPLANE SARAJEVO

Radna temperatura medija je maksimalno 140 °C.
Projektni pritisak toplovoda/vrelovoda je PN 16/PN 25.
Toplotni medij je omeksana voda pH vrijednosti od 9 do 10,5.

4. OPSTI ZAHTJEVI

Tip mjerilo toplotne energije koje je predmet odobrenja mora imati sljedece karakteristike:

Mjerilo mora biti ultrazvuéno.

Napajanje mjerila je putem baterije ili napojnog modula 220 V/ 50 Hz. Vrsta napajanja je predmet
Projektnog programa izdatog od strane KJKP “Toplane- Sarajevo® d.o.o.

Mjerila se isporu¢uju sa integrisanim radio ili M-bus modulom. U posebnim slu¢ajevima ée se
zahtijevati mjerila sa moguénosti ugradnje dva komunikacijska modula pri ¢emu se
podrazumijeva paralelan rad modula. Vrsta i broj modula je predmet Projektnog programa
izdatog od strane KJKP “Toplane- Sarajevo“ d.o.o.

Sluzbena oznaka o odobrenju tipa mora biti Jjasno naznadena na raCunskoj jedinici.
Mjerilo mora imati verifikacionu markicu nadlesne institucije BiH.

Isporu¢ilac mjerila mora obezbijediti potvrdu izdatu od strane Laboratoriji KIKP “Toplane-
Sarajevo“ d.o.o. kojom se potvrduje da je Inspekcijsko tijelo u moguénosti ili da ée se osposobiti
za verifikaciju tipa mjerila koji je predmet odobrenja.

Isporu€ilac mjerila mora obezbjediti Ugovor o servisiranju i tehni¢koj podrici za mjerila potpisan
od strane proizvodada opreme i ponuden na potpis KJKP ,, Toplane-Sarajevo* d.o.o. Sarajevo,
kojim ¢e se osigurati sljedece:

* kompetentno osoblje ispred isporuioca za tehnitku podriku (informisanje,
edukaciju i podriku na terenu),

*  obuku tehnitkog osoblja KJKP “Toplane- Sarajevo” d.o.0. za ugradnju, oitanje,
odrZavanje i servis mjerila,

* rezervne dijelove u BiH za minimalno 10 godina,

Mjerilo mora minimalno registrovati slijedeée podatke sa moguéno$¢u prenosa daljinskim putem:

* Potrosnja

* Datum ogitanja

*  Zapreminski protok (m?)

*  Trenutni protok (m* /h)

* Temperatura odlaza °C

* Temperatura povrata °C

* Informacije o greskama (kodovi greski)

Mora biti obezbijeden daljinski prenos podataka sa mjerila pomoéu uredaja za olitanje mjerila u
bazu podataka KJIKP “Toplane- Sarajevo“ d.o.o. .

Isporuc¢ilac mora obezbijediti minimalno Jedan uredaj za otitanje podataka sa instalisanim
softverom koji o&itava mjerila putem OMS (Open Metering System) na frekvenciji od 868 MHz.

Mjerila toplotne energije na sistemu KJKP “Toplane- Sarajevo* d.o.0. se ugraduju u povratni vod, te
kao takva moraju biti unaprijed fabricki podesena.

Isporuka, ugradnja i pustanje u rad mjerila mora se obaviti najkasnije u roku od 12 mjeseci od
godine proizvodnje otisnute na mjerilu.
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5. TEHNICKI ZAHTJEVI

Mjerilo se mora sastojati od:

5.1 Ultrazvuénog mjerila protoka

Tranducer u sastavu ultrazvuénog mjerila protoka mora imati moguénost zamjene.

1.2 Racunske jedinice — kalkulatora

Mora biti opremljena radio-modulom koji mora podrZavati OMS (Open Metering System) na
frekvenciji od 868 MHz i/ili M-bus modulom.

Mora imati opticki izlaz za o&itanje podataka.
Minimalna otpornost na vlagu i prasinu je IP 54.
Baterija mora imati vijek trajanja minimalno 10 godina.

1.3  Para temperaturnih senzora tip Pt 100 , Pt 500 ili Pt 1000

®

Mjerni opseg temperaturnih senzora je od 0 — 95°C za mjerila toplotne energije koja ¢e biti
ugradena na sistem temperature radnog medija maxsimalno do 90 °C .

Mjerni opseg temperaturnih senzora je od 0 — 150°C za mjerila toplotne energije koja Ce biti
ugradena na sistem temperature radnog medija maxsimalno do 140 °C .

Temperaturni senzor za ugradnju u polazni vod treba da ima oznaku crvene boje, a za ugradnju
u povratni vod treba da ima oznaku plave boje.

6 OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Mjerila moraju da imaju sljedeéu dokumentaciju:

®

Odobrenje tipa mjerila izdato od Instituta za mjeriteljstvo BIH ¢&iji rok vaZenja nije istekao.

Izjava da ée prilikom isporuke mjerila odobrenog tipa isporuéilac obezbijediti Certifikat o
prvoj verifikaciji izdat od strane nadlezne Institucije BIH za svako mjerilo pojedinaéno.

Tehnicku dokumentacija za ponudeni tip mjerila ( na Jednom od sluzbenih jezika BiH).
Uputstva za ugradnju mjerila (na jednom od sluzbenih jezika BiH).

Preporudeni spisak rezervnih djelova potrebnih za odrzavanje i servisiranje svih sastavnih
dijelova mjerila : ultrazvu¢nog mijerila protoka, raCunske jedinice, temperaturnih sondi ( na
jednom od sluzbenih jezika BiH).

Maj, 2019. godine KIJKP “Toplane-Sarajevo” d.o.o. Sa}ajevo IN 112019

Tender za nabavku individualnih mjerila toplotne energije Strana 32/38
sa radijskim i M-bus karticama



